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Vizsgalt prébatargy: Nagyfesziiltségii alallomési szerelvények
Megnevezés: 245 kV-0s 140 615 001, 158 813 814 és 159 087 100 tipus
Gyarto: MaxiCont Mérnéki Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
1118 Budapest, Mé'nesi ut 28.
MAGYARORSZAG
Megrendelé: MaxiCont Mérnoki Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
Vizsgalat datuma: 2021. Oktdber 8.
Témaszam: NTL-56/2021
Megrendelés/Szerzédés: 591/21; 2021. Szeptember 10.
Vizsgalati eldiras: IEC 62271-1:2017, 7.6 fejezet
Elvégzett vizsgalatok: A jelen vizsgalati jegyzOkonyvben kozolt leirasnak, abraknak és fényképeknek

megfelelé probatargyakon dinamikus és termikus révidzardsi vizsgalatokat
végeztiink a vizsgélati el6iras és a megrendeld igényei alapjan.

Vizsgdlati eredmények: A probatirgyak megfeleltek a dinamikus és termikus révidzarasi vizsgalatokon az
el6irds és a megrendeld igényei alapjan.

Jelen vizsgilati jegyzokonyvet a VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratériumok Kft. Vizsgalé Laboratérium adta ki a fent
hivatkozott szabvany alapjan.

Ez a dokumentum kizardlag a prébatargyra vonatkozik. A gyarto feleléssége, hogy barmely tovabbi, ugyanilyen tipusi
termék megfeleljen a kdvetelményeknek.

Jelen dokumentum &sszesen 17 oldalbél 4ll (12 szamozott oldal, 3 csatolt dokumentum és 2 oszcillogram).
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Budapest, Handz6é Andrés Huszl Gabor '}gga Balazs
2021. November 15. vizsgalatot végezte ellendrizte Labefatériumvezetd

A VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratériumok Kft. fiiggetlen szervezet. A Short-circuit Testing Liaison (STL) tagja.
Jelen dokumentum a VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratériumok Kft. irasbeli engedélye nélkiil csak teljes
terjedelmében masolhaté. Téjékoztatds céljara elektronikus formaban is elérhetd, de kizérélag a bekotott, osszefiizott
a hivatalos valtozat.

H-1158 Budapest, Vasgolyo6 u. 2-4. Gy,
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aberstiaga VIZSGALO LABORATORIUM B/ 12oldal
A prébatargyak adatai:
Vizsgélt probatargy: Nagyfesziiltségli alallomasi szerelvények
Megnevezés: 140 615 001, 158 813 814 és 159 087 100 tipus
Gyarto: MaxiCont Mérnoki Szolgaltatd és Kereskedelmi
Kft.
Névleges fesziiltség: 245kV
Névleges dinamikus rovidzarasi aram (Ipeax): 100 kA
Névleges termikus rovidzarasi aram (Irms): 40 kA
Névleges rovidzarasi ido (tsc): 3s
Felhasznalt sodrony keresztmetszete: 855 mm?
Felhasznalt sin keresztmetszete: 1000 mm?
Szerelvények anyaga: Aluminium 6tvozet

A vizsgalt prébatargyak:

nggi?;iy Hivatkozas Mennyiség
1és6 140 615 001 2 db.
2¢és5 159 087 100 2.db.
3és4 158 813 814 2 db.

A vizsgalat szempontjabol figyelembe vett eldiras:

IEC 62271:2017 High-voltage switchgear and controlgear —
Part 1: Common specifications

A gyarto vagy atvevoé eléirasai:

- Vizsgalati elrendezés

A probatargyak azonositasara szolgalé gyart6i dokumentacié:

140 615 001 Rev.: -
158 087 100 Rev.: -
158 813 814 Rev.: -

A rajzok ezen jegyzOkonyv részét képezik.

A vizsgalat soran jelen voltak:

Resch Paul — Ugyvezeté igazgato, MaxiCont Mérndki Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.



